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закладные детали для крепления направляющих с шагом не более 

6. *Балки в комплект поставки лифта не входят. Устанавливаются 

для установки настилов по высоте должно быть не менее

для крепления направляющих предусмотреть на расстоянии 500мм от

должен быть 2000 мм. Отверстия для установки настилов 
выполнять в соответствии с чертежом. Расстояние между отверстиями 

и прокладки труб электроразводки.
производить при монтаже, после установки оборудования

5. Заливку чистого пола  на 50 мм в машинном помещении
сторон шахты допускается равной 0 или не менее 1200 мм.

4. Разность отметок остановочных площадок с противоположных 

заказчиком при выполнении строительной части.

3. Разбивку закладных деталей и отверстий на верхнем этаже
производить по типовому этажу. Дополнительные закладные детали

низа перекрытия до низа закладных деталей.

1800 мм и не более 3000 мм.

крепления направляющих выполнить только в уровне чистого пола

3000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа 

2. При высоте этажа 3000 мм и менее закладные детали для

этажа. При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные 
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